CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADMINISTRACION REGIONAL

ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

PROYECTO:

DOMICILIO:

1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE # 5, COLONIA YERBABUENA, C.P.
36251, GUANAJUATO, GTO.

10E6

SEDE 2025

IM-AR-GTO-312-2024 LA SUSTITUYE IM-AR-GTO-715-025

ADL-AR-GTO-439-2025

2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE # 7, COLONIA YERBABUENA, C.P.
36250, GUANAJUATO, GTO.

FECHA: 24 DE MARZO DEL 2025

Ho. CONSECUTIVO

copieo

NUM. DE

DESCRIPCION CANTIDAD SERVICIOS P.U. DEL SERVICIO IMPORTE
MANTENIMIENTOS MENSUALES
ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE
1.00 UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA, MODELO RTAC 1854, SERIE U07ED3634 1.00 9.00
2.00 UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA. MODELO RTAC 1854, SERIE UOTE03635 1.00 9.00

ACTIVIDADES A REALIZAR
INSPECCION MECANICA

-TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACION DE: PRESION DE ACEITE, PRESION DE
REFRIGERANTE Y TEMPERATURAS DE AGUA DE ENTRADA Y SALIDA EN EL CONDENSADOR Y EL
EVAPORADOR, COMPARANDO CON LOS DATOS DE PLACA Y REGISTRANDO EN BITACORA DE
NPFRACINN

REVISION VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERIMETRO DE LA UNIDAD
ENFRIADORA Y EN LA TRAYECTORIA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACION DEL CHILLER,
RFEAIIZAR CARGA NF RFFRIGFRANTF Y ACFITF PARA MANTFBNFR | 08 NIVFI FS OPTIMOS DF
-INSPECCION VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEQS Y OXIDO EN CONEXIONES, VALVULAS Y
TUBERIAS DE AGUA DEL CONDENSADOR Y EVAPORADOR.

-REVISION VISUAL ¥ REGISTRO DEL PORCENTAJE DE CARGA Y OPERACION OUE MANTIENE EL
COMPRESOR, ACTUALIZANDO BITACORA DE OPERACION.
-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACION.

-REVISION VISUAL Y REPARACION DEL AISLAMIENTO TERMICO Y SOPORTERIA DE LAS TUBERIAS
DE AGUA HELADA Y AGUA PARA CONDENSADOS.

-REVISION, ENCINTADO Y REACOMODO DEL CABLEADO DE LA ALIMENTACION ELECTRICA DEL
CHILLER.

INSPECCION ELECTRICA
-TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA EL CHILLER, LLEVANDO
REGISTRO EN LA BITACORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARANDOLOS CON LOS DATOS DE

-REVISION Y APRIETE DE LA TORNILLERIA EN LOS BORNES DE CONEXION DE LA ACOMETIDA
. FIFCTRICA DFI CHILIFR
INSPECCION DE CONTROL

-REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIFO.,

-REVISION DEL CABLEADO DE LOS SENSORES DE PRESION Y TEMPERATURA DEL CHILLER.

-INSPECCION VISUAL DEL TABLERO DE CONTROL Y DE LA TARJETA ELECTRONICA DEL PANEL
DE CONTROL DEL CHILLER. A FIN DE DETECTAR POSIBLES MANMCHAS DE FLAMEO Y ASEGURAR
LIMPIEZAS GENERALES

-LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DEL CHILLER, EVITANDO EL USO DE PRODUCTOS ACIDOS.
-LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DEL CHILLER, EVITANDO EL USQ DE PRODUCTOS ACIDOS.

-LIMPIEZA DE FILTROS “¥" O DIFUSOR DE SUCCION EN LAS BOMBAS DE CIRCULACION PARA
AGUA HELADA Y AGUA PARA CONDENSADOS.

-SOPLETEADO CON AIRE COMPRIMIDO EN TABLERC DE CONTROL Y TABLERO ELECTRICO DEL
CHILLER.

* LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL CONDENSADOR

* REVISION DE SECUENCIA DE ARRANQUE
* REVISION DE VOLTAJE DE SUMINISTRO DE MODULOS DE CONTROL

“ REVISION DE LA CONDICION DEL FLOW SWITCH

* MEDIR EL SUBENFRIAMIENTO Y SOBRECALENTAMIENTO PARA DETECTAR ALGUNA
ANOMALIA Y/O VERIFICAR LA CARGA DEL RERIGERANTE

* ELABORAR BITACORA DE MANTENIMIENTO




FORLA AL, LA LEDERSETH

CONSEJO DE LA JUDIGAT URA FEDERAL |
SECRETAR|A EJECUTIVA DE AOMINISTRAGION
COORDINAGION DE ADRINISTRACION REGIONAL

ADMINISTRAGION REGIONAL EN GUANAJUATO, BTO.
CATALOGO DE CONCEPIOS

2DEG

PROYECTO:

DEBAICILIO:

1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO ~ SILAO, GLORIETA SANTA FE # B, COLONIA YERBABUENA, C.P.
36251, QUANAJUATO, GTO.

SEDE 2025

IM-AR-GTO-312-2024 LA SUSTITUYE IM-AR-GTO-716-026

ADL-AR-GTO-439-2026

2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO — SILAD, GLORIETA SANTA FE # 7, GOLONIA YERBABUENA, C.P.
36250, GUANAJUATO, GTC.

FEGHA: 24 DE MARZO DEL 2028

BOMBA MARCA PICSA AURCRA CON MOTOR SIEMENS DE 25 HP, ¥:220/440 PARA INYEGCION DE AGUA FRIA

) I R

TVERIFICAR LA OPERACION NORMAL Y TOMA DE BITACORA DE OPERACION
* REVISION ¥ LUBRICACION DE BALEROS

* REVISION DE SELLO MECANICGO, PRENSA-ESTOPA

INSPECGION VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEOS Y OMIDO EN CONEXIONES VALVULAS ¥ TUBER(AS
DE AGUA EN PERIMETRO DE LA BOMBA :

REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS APRTES SOMETIDAS A VIBRACION.

INSEECGION VISUAL DE LA OPERACION DEL MOTOR, COPLEY SELLO DELAS BOMBAS

REVISION DE LAS VALVULAS DE COMPUERTA YO MARIPOSA EN CADA BOMBA PARA CIRCGULAR
AGUA DEL SISTEMA

TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACION EN PRESION DE AGUA DE ENTRADAY
SALIDA DE LA BOMBA REGISTRANDD DATOS EN BITACORA XE OPERACION.

TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERAN LAS BOMBAS FPARA GIRCULARA.
AGUA DEL SISTEMA LLEVANDD REGISTRO EN LA BITACORA DE MANTENIMIENTO Y

et i L s A L | A A TR e AR

REVISION DEL CARLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS MOTORES DE LAS
ASPAS EN LA MANEJADCRA DE AIRE.

REVISION OF FUNGIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, INCLUYENDO
ROTANERA NE FNAENNINA Y APAGAND CONTANTORES YR FVANNRES

LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LAS BOMBAS PARA RECIRCULAR AGUA, EVITANDO EL USC DE
PRODUCTOS ACIDOS.

BOMBA MARCA PICSA AURORA CON MOTOR SIEMENS DE SHP, V12207440 PARA RETORNG DE AGUA FRIA

*VERIFICAR LA OPERAGION NORMAL ¥ TOMA DE BITACORA DE OPERACGION
*REVISION Y LUBRICACION DE BALEROS
* REVISIGN DE SELLC MECANICO, PRENSA-ESTOPA

INSPECCION VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTECS Y GXIDO EN CONEXIONES VALVULAS Y TUBERIAS
DE AGUA EN PERIMETRC DE LA BOMBA

REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS AVIERACION.
**** INSPECCIGN VISUAL BE-LA OPERASION DEL-MOTOR,CORLEY SELLODELASBOMBAS __ __ _

REVISION DE LAS VALYULAS DE COMPUERTA Y/O MARIPOSA EN CADA BOMBA PARA CIRCULAR
AGUA DEL SISTEMA

TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETRQS DE OPERACION EN PRESION DE AGUA DEE ENTRADAY
SALIDA DE LA BOMBA REGISTRANDC DATOS EN BITACORA DE OPERACION.

AGUA DEL SISTEMA LLEVANDO REGISTRO EN LA BITACORA DE MANTENIMIENTO Y

' Aebina A

REVISION DEL CABLEADO DEL SEJMINTSTT?'O‘ D;E EMERGIA ELECTRICA A1OS MOTORES DE LAS
ASPAS EN LA MANEJADORA DE AIRE. ’

REVISIGN DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, INCLUYENDO
BOTONERA DE ENGENDIDC Y APAGADO, CONTACTORES Y RELEVADORES.

LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LAS BOMBAS PARA RECIRCULAR AGUA, EVITANDO EL USO DE

b

bt 3 bt
LIMPIEZA DE REJLLAS CON MEDIDAS GENERALES DE 0.24CM X 0.24CM DENTRO DE BANOS DE
CABALLEROS, DAMAS Y DISCAPAGITADOS INCLUYE BANOS COMUNES.

TOMAR LEGTURA DEL AMPERAJE Y VOL TAJE COM EL QUE OPERAN LAS BOMBAS PARA CIRCULARA | *

147.00 ‘ 9.00 | :

*LIMPIEZA DE REJILLA CON BROGHA
“LIMPIEZA CON TRAPC HOMEDO

*AJUSTE DE TORNILLERIA

6.00

EQUIPOS TIPC MINI-SPLIT

30,00 I .8.00 ‘ |

ACTIVIDADES A REALIZAR

1, REVISAR TUBERIA, QUE TENGA SU AISLAMENTO TERMICO Y REPARAR O SUSTITUIR LOS
TRAMOS EN MAL ESTADO. -




ADEG

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL :
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADMINIST RACION REGIONAL

ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

PROYECTO: SEDE 2025

1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO — SILAO, GLORIETA SANTA FE # 5, COLONIA YERBABUENA, C.P. IM-AR-GTO-112-2024 LA SUSTITUYE IM-AR-TO-715-025

36251, GUANAJUATO, GTO. ADL-AR-GTO-439-2025
DOMICILO:

2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO — SILAO, GLORIETA SANTA FE # 7, COLONIA YERBABUENA, c.p. | FECHA: 24 DE MARZO DEL 2025

36250, GUANAJUATO, GTO.

2. REALIZAR LIMPIEZA AL INTERUPTOR PRINCIPAL Y TABLERO DE CONTROL, APRETAR
CONEXIOMES, ENGRASAR CON GRASA DIELECTRICA LAS PARTE MOVILES YPARTES

3. REVISAR SOPORTES DE TUBERIA DEL REFRIGERANTE Y ALIMENTACIONES ELECTRICAS,
CAMBIAR LOS QUE SE ENCUIENTREN EN MAL ESTADO.

4. REVISAR EN EL EVAPORADOR LA TURBINA, FLECHA, CHUMACERAS, CAMBIAR LOS QUE
ESTEN EN MAL ESTADO, ELIMINAR RUIDOS Y VIBRACIONES.

5. REVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE EVAPORADCR Y
CONDENSADOR

6. REALIZAR LIMPIEZA, DE FILTROS DE AIRE DESECHABELES Y CAMBIAR LOS QUE SE
ENCUENTREN EN MAL ESTADO

7. REVISAR Y CORREGIR FUGAS DE AGUA Y CONDENSADQS
8. REVISAR Y CORREGIR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE, COMPLETAR CARGA DEL MISMO.

9. ETIQUETADO PARA \DENTIF\CAC\ON DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LOS EQUIPOS,
RELACIONANDO A QUE AREA DA SERVICIO (CONDENSADORA, EVAPORADORA,

INSPECCION MECANICA
10.- TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACION, DE: TEMPERATURAS DE AIRE EN
LA ENTRADA Y SALIDA DEL EVAPORADOR, REGISTRANDO EN BITACORA DE OPERACION.

11.- REVISION VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERIMETRO DE LA UNIDAD i
EVAPORADORA, COMDENSADORA Y EN LA TRAYECTORIA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACION

12 INSPECCION VISUAL PARA IDENTIFICAR FUGAS EN EL EVAPORADO, LAS CONEXIONES ¥
TRAYECTORIA DE LA TUBERIA PARA DRENAJE DE CONDENSADOS,

13-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACION.

14 - INSPECCION VISUAL DE LA OPERACION DE LOS MOTORES Y ASPAS DE VENTILACION EN EL
CONDENSADOR Y LA TURBINA EN EL EVAPORADOR.

15.- REVISION DE MOTORES Y ASPAS DE VENTILACION EN EL CONDENSADOR.

INSPECCION ELECTRICA

16.- TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA EL EVAPORADOR Y
CONDENSADOR, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITACORA DE MANTENIMIENTO Y

17.- REVISION Y APRIETE DE LA TORNILLERIA EN LOS BORNES DE CONEXION DE LA ACOMETIDA
ELECTRICA DEL MINISPLIT.

INSPECCION DEL CONTROL
18.- REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIPO.

19.- REVISION DE LA TARJETA ELECTRONICA Y DEL CABLEADO DE LOS SENSORES DE PRESION
¥ TEMPERATURA DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR.

20.- REVISION FiSICA DE LA OPERACION CON LA SENAL DEL CONTROL REMOTO O
TERMOSTATO PARA VERIFICAR LAS FUNCIONES BASICAS DEL EVAPORADOR.

LIMPIEZAS GENERALES

21.- LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DE LA UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR), CON AGUA
A BAJA PRESION,
22~ LIMPIEZA DE FILTROS EM EL EVAPORADOR.

INSPECCION MECANICA

23.- REALIZAR RUTINA DE INSPECCION MECANICA, SIN DEJAR DE HACER LAS ACTIVIDADES
WENCIONADAS EN LA SECCION ANTERIOR.

24.- REVISAR QUE SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES EL NEOPRENO
(ANTIVIBRATORIO) Y CAMBIAR LOS QUE ESTEN EN MAL ESTADO.

A
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL |
SECRETARIA EJECUTVA DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADMINISTRAGION REGIONAL

ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO,

CATALOGO DE CONCEPTOS

e ]
TR OERE R Y

FROVECTO: SEDE 2025

IM-AR-GTC-312-2024 LA SUSTITUYE IM-AR-GTO-T15-026

1}~ CARRETERA GUATRO GARRILES GUANAJUATO - SILAC, GLORIETA SANTA FE 3 5, COLONIA YERBABUENA, C.P,
36261, GUANAJUATO, 6TO. ADL-AR.GTO-439-2025

DOMKCILID:
2).- GARRETERA GUATRO GARRILES GUANAJUATG - SILAG, GLORETA SANTA FE & 7, COLOMA YERBARUEKA, G.P. FECHA: 24 DE MARZO DEL 2025

36250, GUANAJUATO, GTO.

7.00 EQUIPOS FAN & COIL MARGA TRANE 108.00 l .00 ‘

ACTMIDADES A REALIZAR
' TdMAR DATOS OPERAGIOMALES DE TEMPERATURA, VOLTAJE Y AMPERAJE EN PANEL DE CONTROL

*VERIFICAR LA ROTAGION ¥ QUE EL ESPACIC ENTRE LAS AGPAS Y LA CUBIERTA DEL VENTILADOR SEA
ADEGUADD. ELIMINAR VIBRACION Y RUIDO.

- *LIMPIEZA EN CONEXIONES ELECTRICAS.

*LUBRICAR RODAMIENTbS DEL MOTOR bEL VENTILADOR.

* INSPECCIONAR LA UNIDAD POR CORROSION

* AJUSTAR CONEXIONES ELEGTRICAS

« PRENDER Y APAGAR SET POINT PARAVERIFICAR SUCORRECT A OPERACION,

*LIMPIEZA DE FILTROS
REALKZAR REA.PRITE DE TORNILLERTA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACION,
INSPECGION VISUAL DE LAOPERACIGN DEL MOTOR ¥ TURBINA DE LA UNIDAD.

REVISION DE LAS VALYULOS DE 2 A 3 VIAS, DE COMPUERTA Y/O MARIPOSA EN EL SERPENTIN DE

LA UNIDAD FAN COIL. :

TOMAR LEGTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERAGION DE TEMPERATURAS DE AGUA DE

ENTRADA ¥ SALIDA EN EL SERPENTIN DEL FAN COIL REGISTRANDO DATOS EN BITAGORA

REVISION DEL CABLEARO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL MOTOR DE LA UNIDAD FAN

COIL.

REVISION DE FUNGIONAMIENTO DEL TERMOSTATO DE LA UNIDAD FAN GOIL, INCLUYENDO

INTERRUPTOR DE SERVICIO, CONTACTORES Y RELEVADORES.

EMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LA UNIDAD FAN COIL, EVITANDO EL USC DE PRODUCTOS
CIDOS,

REVISION VISUAL Y REPARACION DE SOPORTERIA DE LAS TUBERIAS DE AGUA SUMINSTRADA A LA

UNIDAD FAN COIL.

NIVELACION ¥ AJUSTE DE LOS MOTORES, FLECHA ¥ BALEROS DE LA UNIDAD FAN COIL

REVISION, ENCINTADO Y REACOMODO DEL GABLEADO DE LA ALWAENTACION ELECTRICA DE LA
UNIDAD FAN COIL.

REVISIGN, ENGINTADO DEL CABLEADO DEL CENTRC DE CONTROL DE MCTORES, SEONSORES DE
TEMPERATURA, ¥ LOS MOTORES DE LA TURBINA EN LA UNIDAD FAN COIL.

LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS SERPENTINES, APLICANDO LIMPIADOR Y AGUA ABAJA PRESION.
LIMPIEZA DE FILTROS PERMANENTES (METALICOS) EN LA UNIDAD FAN COIL.

REVISAR Y LIMPIAR OBSTRUCCIONES EN FL DEPOSITO PARA AGUA Y DESAGUE DE LA CHAROLA
DE CONBENSADOS PARA LOS SERPENTINES, UTILIZANDO AGUA Y AIRE A BAJA PRESION,

LIMPIEZA GENERAL DE REJILLAS ¥ DIFUSCRES QUE SUMINISTRAN Y RETORNAN EL AIRE EN EL
ESPACIC ACONDIGIONADO POR LA PARTE SUPERIOR DE LA INYECCION Y POR LA PARTE INFERIOR.

Bifry s % pR &

8.00 INYECTOR DE AIRE MARGA SOLER & PALAU MOD. RHT-20, IE 07290000 1,00 9.00
9.00 INYECTOR DE AIRE GREENNHECK, MOD, SWB2 10-LMDX-QP-INT, SERIE 12032 . 1.00 0.00
10,00 INYECTOR DE AIRE SOLER 8 PALALU MOD, CDAFHL2.121 2, SERIE 0762494000 1.00 9.00
11.00 . INYECTOR DE AIRE SOLER & PALAU MOD, CDAFHL2-18/18, SERIE 0762495000 : 1.00 9.00
12,00 INYECTOR DE AIRE SOLER & PALAU MOD, CDAFHL2.22/22, SERIE 076249300 1.00 2,00

¥ ENGRASADO DE MOTOR Y CHUMACERAS
*| EGTURA DE AMPERAJE DEL MOTOR
“VERIFICAR LA CORRECTA OPERACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION
*REVISION DE CONTROL ELECTRICO
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERIA EN TODOAS LAS PARTE SOMETIDAS AVIBRAC.ION

INSPEGGION ¥ISUAL DE LA OPERACION DEL MOTOR Y TURBINA DEL VENTILADOR PARA
EXTRACCION DE AIRE, ’
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PUDEE IR BT LA NIDERACYR

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADMINISTRACION REGIONAL
ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

PROYECIO:

DOMICILIO:

e B 3 RE ACOI C ¥
25 LIRS DE UL B ONDI

1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE # 5, COLONIA YERBABUENA, C.P.
362561, GUANAJUATO, GTO.

SDE 6

SEDE 2025

IM-AR-GTO-312-2024 LA SUSTITUYE IM-AR-GTO-715-025

ADL-AR-GTO-439-2025

2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAD, GLORIETA SANTA FE # 7, COLONIA YERBABUENA, C.P.
36250, GUANAJUATO, GTO.

FECHA: 24 DE MARZO DEL 2025

REVISION DE BANDAS, POLEAS Y CHUMACERAS DE LAS TRANSMISIGN DEL VENTILADOR.

TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA LOS MOTORES DEL VENTILADOR
PARA INYECCION DE AIRE, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITACORA DE MANTENIMIENTO Y

REVISION Y APRIETE DE LA TORNILLERIA EN LOS BORNES DE CONEXION DE LA COMETIDA
ELECTRICA DEL VENTILADOR.

REVISION DE CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS MOTORES DEL
VENTILADOR.

REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LOS VENTILADORES,
INCLUYENDO BOTONERA DE ENCENDIDO ¥ APAGADO, CONTACTORES Y RELEVADORES.

LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DEL VENTILADOR PARA EXTRACCION, CON JABON

DESENGRASANTE.
13.00 EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MOD. 1200 SERIE 0747358001 1.00 9.00
14.00 EXTRACTOR DE AIRE GREENNHECK MOD. SWB210-LMDX-QP-INT, SERIE 12032327 1.00 9.00
15.00 EXTRACTOR DE AIRE SOLER & PALAU MOD. CRHT-24, SERIE 0762431000 1.00 9.00
16.00 EXTRACTOR DE AIRE SOLER & PALAU MOD. 1200, SERIE 0747359017 1.00 9.00
17.00 EXTRACTOR DE AIRE SOLER & PALAU, MOD. CRHT-22, SERIE 0762492000 1.00 9.00
18.00 EXTRACTOR DE AIRE SOLER & PALAU, MOD. 1200, SERIE 0747357004 1.00 9.00

* ENGRASADO DE MOTOR Y CHUMAGCERAS
* LECTURA DE AMPERAJE DEL MOTOR
* VERIFICAR LA CORRECTA OPERACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION
* REVISION DE CONTROL ELECTRICO
REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODOAS LAS PARTE SOMETIDAS A VIBRACION

\NSPECCiQN VISUAL DE LA OPERACION DEL MOTOR Y TURBINA DEL VENTILADOR PARA
EXTRACCION DE AIRE.

REVISION DE BANDAS, POLEAS ¥ CHUMACERAS DE LAS TRANSMISION DEL VENTILADOR,

TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA LOS MOTORES DEL VENTILADOR
PARA INYECCION DE AIRE, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITACORA DE MANTENIMIENTO Y
REVISION ¥ APRIETE DE LA TORNILLERIA EN LOS BORNES DE CONEXION DE LA COMETIDA
ELECTRICA DEL VENTILADOR.

REVISION DE CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS MOTORES DEL
VENTILADOR.

REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LOS VENTILADORES,
INCLUYENDO BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTACTORES Y RELEVADORES.

LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DEL VENTILADOR PARA EXTRACCION, CON JABON
DESENGRASANTE.
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GOMSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJEGUTIVA DE ADMINISTRACION
COORDINAGION DE ADMINIST RACKON REGIONAL

ADMINISERACION REGIONAL EN GUANAJUAYO, GTO,
CATALOGO DE CONCGEPTOS

PROYECTO:

SEDE 2025

somMicilio:

: - Eai TS o
11 CARRETERA GUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE # 5, COLONIA YERBASUENA, P, IM-AR-GTO-312-2024 LA SUSTITUYE IM-AR-GTO-716-0

36261, GUANAJUATO, GTO. . ADL-AR-GTC-434-2026

2).- GARRETERA CUATRO GARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE 11T, GOLONIA VERBABUENA, G.p,  \FECTHA: 24 DE MARZO DEL 2028

36260, GUANAJUATO, GTO.

S

il

18,00

N 2 R i
MODELO PFH D6TA_YL3, SERIES 0T21N1481

Tiertminl
RECISION, LIEBERT,

Sty
UNIDAD EVAPORADORA DE Pl
0721N148214

TLIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE LAVABLES DE RETORNO {NO INCLUYE EL SUMINISTRO}
+ INSPECCION DE PRESIONES Y TEMPERATURAS DEL REFRIGERANTE
* GHEGAR CONDIGION Y NIVEL DEL REFRIGERANTE

* REVISAR LAS CHAROLAS DE DRENE DE LA UNIDAD ¥ LA TUBERIA DE CONDENSADOS PARA
ASEGURAR QUE NO EXISTAN OBSTRUCGIONES
* LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL CON UN SOLVENTE SEGURD

+VERIFICAR EL CORRECTO CONSUMO DE AMPERAJE DE MOTORES TANTO OEL GONDENSADOR COMO
DEL EVAPORADOR
« LIMPIEZA DE LOS SERPENTINES DEL CONDENSADOR PARA COMPROBAR QUE NO HAY BASURA

« HACER ROTAR MANUALMENTE LOS VENTILADORES DEL CONDENSADOR PARA ASEGURAR SULIBRE
MCYIMIENTO
+ REVISAR LAS BANDAS DEL VENTLADOR DE SUMINISTRO

* YERIFIGAR CONDICIONES DE CONTACTORES Y MODULOS DEL PANEL DE CONTROL
*VERIFCAR QUE TODAS LAS COMEXIONES DE TERMINALES DE CABLES ESTEN FIRMEMENTE

APRETADAS
* INSPECION EN FORMA GENERAL DE LA UNIDAD EN BUSCA DE CONDICICNES INUSUALES.

1 20.00

TRACER 1.00 l 9.00 l

+ PRUEBAS Y DIAGNOSTICO DE FUNGIONAMIENTO
*REVISION Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
« LIMPIEZA A CABLES! CONTACTOS! INTERRUPTORES

TPROGRAMACION DE HORARIO EN CONJUNTO CON PERSONAL DE LAADMINISTRACiON

EQUIPO MANEJADORA DE AIRE . 2.00 \ 9.00 |

- — = — - —DEAGUAENELSERPENTINY GHAROLA DE CONDENSADOS EN.LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE

INSPECCION VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEOS Y GXID0 EN CONEXIDNES VALVULAS Y TUBERIAS

REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS APRTES SOMETIDAS AVIBRACION.

INSPECCION VISUAL DE LA OPERACION DEL MOTOR, Y TURBINA DE LA UMA

REVISION DE LAS VALVULAS DE DOS Y TRES VIAS DE COMPUERTA YIO MARIPOSA EN EL
SERPENTIN DE LA UiA,

TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACION DE TEMPERATURA DE AGUA DE ENTRADA
Y SALIDA EN EL SERPENTIN DE LA UMA REGISTRANDO DATOS EN BITACORA DE OPERACGION.
TOMAR LEGTURA DEL AMPERAJE ¥ VOLTAJE CON EL QUE OPERAN LOS MOTORE DE LA UMA
LLEVANDO REGISTRO EN LA BITACORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARANDOLOS CON LOS DATOS
REVISION Y APRIETE DE LA TORNILLERIA EN LOS BORDES DE CONEXION DE LA ACOMETIDA
ELECTRICA DE LA UMA

REVISION DEL CABLEADO DEL SUMINISTRO BE ENERGIA ELEGTRICA ALOS MOTORES DELAS
ASPAS EN LA MANEJADORA DE AIRE.

REVISION DE FUNGIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, INCLUYENDO
BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADD, GONTACTORES Y RELEVADORES.

LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LA UMA, CON JARON DESENGRASANTE, EVITANDO EL USQ DE
PRODUCTOS ACIDOS.

SUBTOTAL $0.00
VA $0.00
TOTAL $0.00

i
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PROYECTO:

DOMICILIO:

CONSE.JO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADMINISTRACION REGIONAL

ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

1DE 2

CJPF 2025

1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAD, GLORIETA SANTA FE # 5, COLONIA YERBABUENA, C P. 35251, GUANAJUATD, GTO.

1M-AR-GTO-312-2024 LA SUSTITUYE IM-AR-GTO-715-025

ADL-AR-GTO-439-2025

2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAD, GLORIETA SANTA FE# 7, COLONIA YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAIUATO, GIO,

FECHA: 24 DE MARZO DEL 2025

Na. CONSECUTIVD

copiao

1.00

DESCRIPCION

CANTIDAD

NUM. DE
SERVICIDS

‘ P.U. DEL SERVICIO

IMPORTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CONSIDERANDO TODOS
SUS COMPONENTES MECANICOS Y EI ECTRICOS. DE ACUERDO A LA FRECUENCIA QUE SE INDICA:

ABR ) P BR » BR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE LA MARCA TRANE, SISTEMA
VERTER._MODE 4 ACRODDAA DFE 0 Btuih, REF NTE _R410, 7RSS

11.00

4.00

$0.00

! DADES A REALIZAR

* LIMPIEZA DE PANEL ELECTRICO Y DE CONTROL CON SOLVENTE DIELECTRICO

* LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL CONDENSADOR

* REVISION DE SECUENCIA DE ARRANQUE

* REVISION DE VOLTAJE DE SUMINISTRO DE MODULOS DE CONTROL
* MEDIR EL SUBENFRIAMIENTO ¥ SOBRECALENTAMIENTO PARA DETECTAR ALGUNA ANOMALIA,
VFRIFICAR Y PONFR A NIVFI | A CARGA DFI RFRIGERANTE

* ELABORAR BITACORA DE MANTENIMIENTO
INSPECCION VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEOS Y OXIDO EN CONEXIONES VALVULAS Y TUBERIAS
NF AGIIA FN FI SFRPFNTIN Y CHAROI A NF CONDENSANOS FN 1 A TINIDAD MANF.IADORA DE AIRE
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS APRTES SOMETIDAS A VIBRAGION,
INSPECCION VISUAL DE LA OPERACION DEL MOTOR Y TURBINA DE LA UNIDAD MANEJADORA DE
REVISION DE LAS VALYULAS DE 2 A 3 ViAS, DE COMPUERTA Y/O MARIPOSA EN EL SERPENTIN DE LA
LINIDAD MANF.JADORA NF AIRF
TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACION DE TEMPERATURAS DE AGUA DE
FNTRADA Y SAIINA FN FI SFRPENTIN DF | A MANF.IADORA REGISTRANDD DATOS FN RITACORA DF
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE ¥ VOLTAJE CON EL QUE OPERAN LOS MOTORES DE LA UNIDAD
MANEJADORA DE AIRE, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITACORA DE MANTENIMIENTO ¥
COMPARANNDOI NS CON NS NATOS NFE PLACA K
REVISION Y APRIETE DE TORNILLERIA EN LOS BORNES DE CONEXION DE LA ACOMETIDA
FI FCTRICA NF | A LINIDAD MANF.IADORA DF AIRF
REVISION DEL CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS MOTORES DE LAS
ASPAS FN | A MANF.IADORA DE AIRE
REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, INCLUYENDO BOTONERA
NF FNCENDINO ¥ APAGAND CONTACTORFES ¥ RFI FVADDRES
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LA MANEJADORA DE AIRE, CON JABON DESENGRASANTE.

REVISAR TUBERIA. QUE TENGA SU AISLAMIENTO TERMICO ¥ REPARAR O SUSTITUIR LOS TRAMOS EN
WAl FSTAND

-TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACION, DE: TEMPERATURAS DE AIRE EN LA
FNTRADA Y SA| IDA NFI FYAPORANOR REGISTRANDO EN RITA-CORA DF OPFRAGION
-REVISION VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERIMETRO DE LA UNIDAD
FVAPORANORA CONDFNSANORA Y FN | A TRAYFCTORIA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACION
INSPECCION VISUAL PARA IDENTIFICAR FUGAS EN EL EVAPORADOR, LAS CONEXIONES Y
TRAYFCTORIA NF | A THRFRIA PARA NRFNAIF DF CONDFNSADOS
-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACION.
-INSPECCION VISUAL DE LA OPERACION DE LOS MOTORES Y ASPAS DE VENTI-LACIGN EN EL
CONDFNSANOR Y | A THRRINA FN FI FVAPORADOR
-REVISION, AJUSTE Y ALINEACION DE MOTORES Y ASPAS DE VENTILACION EN EL CONDENSADOR.
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA EL CONDEN-SADOR Y LOS
EVAPORADORES CONECTADOS AL MISMO SISTEMA, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITACORA DE
MANTFENIMIFNTO Y COMPARANNOI NS CONTOS NATNAS NE B ACA DE | NS FNLIiPNS
REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIPQ.
-REVISION DE LA TARJETA ELECTRONICA ¥ DEL CABLEADO DE LOS SENSORES DE PRESION Y
TEMPFRATIIRA DFI FVAPORANOR Y CONDENSANOR
-REVISION FISICA DE LA OPERACION CON LA SENAL DEL CONTROL REMOTO O TERMOSTATO S
APIICA PARA VFRIFICAR | AS FLINCIONFS BASICAS DEI FVAPO-RANOR
LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DE LA UNIDAD EXTERIOR (CONDENSA-DOR), CON AGUA A BAJA
PRFSION
-LIMPIEZA DE FILTROS DE LOS EVAPORADORES.

2.00 |

EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU, MODELO 5CLT20SM

1.00

4.00

$0.00

A DADES A REALIZAR
* ENGRASADO DE MOTOR Y CHUMACERAS
* LECTURA DE AMPERAJE DEL MOTOR
* VERIFICAR LA CORRECTA OPERACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION
* REVISION DE CONTROL ELECTRICO
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERIA EN TODOAS LAS PARTE SOMETIDAS A VIBRAGION
INSPECCION VISUAL DE LA OPERACION DEL MOTOR Y TURBINA DEL VENTILADOR PARA
FXTRACCION DF AIRF
REVISION DE BANDAS, POLEAS ¥ CHUMACERAS DE LAS TRANSMISION DEL VENTILADOR.
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA LOS MOTORES DEL VENTILADOR
PARA INYECCION DE AIRE, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITACORA DE MANTENIMIENTO Y
COMPARANDOI NS COM NS NATOS NFE 1A PLACA
REVISION Y APRIETE DE LA TORNILLERIA EN LOS BORNES DE CONEXION DE LA COMETIDA
FI FCTRICA DFI VENTIL ADOR
REVISION DE CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS MOTORES DEL
VENTII ADOR
REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LOS VENTILADORES,
INCIHYENDO BOTONFRA DF FNCENDIDO Y APAGADO CONTACTORFS Y RFI FVANORFS
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
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2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GIORIETA SANTA FE # 7, COLONIA YERBABUENA. C P 36250 GUANAJUATO, GTO.

No, CONSECUTIVD } copiIso

DESGRIPCION

LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DEL VENTILADOR PARA EXTRACCION, CON JABON

CANTIDAD

NUR. DE
SERWCIOS

U, DEL SERVICIO

IPORTE

3.00 I

INYECTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU, MODELO 5CLT 22M

ACTIVIDADES A REALFAR
* ENGRASADO DE MOTOR Y CHUMACERAS
* LECTURA DE AMPERAJE DEL MOTOR
- VERIFICAR LA CORRECTA OPERACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION
* REVISION DE CONTROL ELECTRICO
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERIA EN TODOAS LAS PARTE SOMETIDAS A VIBRACION
INSPECCION VISUAL DE LA OPERACION DEL MOTOR Y TURBINA DEL VENTILADOR PARA
EXTRACCION NF AIRF
REVISION DE BANDAS, POLEAS Y CHUMACERAS DE LAS TRANSMISION DEL VENTILADGR
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA LOS MOTORES DEL VENTILADOR
PARA INYECCION DE AIRE, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITACORA DE MANTENIMIENTO Y
COMPARANDNI NS CON NS NATOS NE 1A PI ACA
REVISION Y APRIETE DE LA TORNILLERIA EN LOS BORNES DE CONEXION DE LA COMETIDA
FI FC.TRICA DRI YENTILADOR
REVISION DE CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS MOTORES DEL
VENTI ADOR
REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LOS VENTILADORES,
INCILIYFNDO BOTONFRA DF FNCENDIDO Y APAGADO CONTACTORFES ¥ RFIFVANORES
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DEL VENTILADOR PARA EXTRAGCION, CON JABON

1.00

4.00

$0.00

4.00

EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU, MODELO 5CLT10SM
ACTIVIDADES A REALIZAR
* ENGRASADO DE MOTOR Y CHUMACERAS
* LECTURA DE AMPERAJE DEL MOTOR
« VERIFICAR LA CORRECTA OPERACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION
* REVISION DE CONTROL ELECTRICO
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERIA EN TODOAS LAS PARTE SOMETIDAS A VIBRACION
INSPECCION VISUAL DE LA OPERACION DEL MOTOR Y TURBINA DEL VENTILADOR PARA
EXTRACCION DF AIRF
REVISION DE BANDAS, POLEAS Y CHUMACERAS DE LAS TRANSMISION DEL VENTILADOR
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE ¥ VOLTAJE CON EL QUE OPERA LOS MOTORES DEL VENTILADOR
PARA INYECGION DE AIRE, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITACORA DE MANTENIMIENTO ¥
COMPARANNNINS CONI NS NATAS NE 1A PHACA
REVISION Y APRIETE DE LA TORNILLERIA EN LOS BORNES DE CONEXION DE LA COMETIDA
FI FOTRICA DFL VENTIEADDR
REVISION DE CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS MOTORES DEL
VENTI ADOR
REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LOS VENTILADORES,
INCIUYENDO BOTONFRA NF ENCENDINO Y APAGANQ CONTACTORES Y RFIEVADORES
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DEL VENTILADOR PARA EXTRACCION, CON JABON

1.00

4.00

50.00

5.00

UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA TRANE, MODELO 4TVAQ095B1000AA, CON CAPACIDAD
NOMINAL DE 76 000 BTLIH.

10.00

4.00

£0.00

6.00

UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA TRANE, MODELO 4TVAD04BB1000AA, CON CAPACIDAD
NOMINAL DE 48 BTLIH

11.00

4.00

$0.00

7.00

UNIDAD EVAPORADORA TIPQ FAN & COIL MARCA TRANE, MODELO ATV0018B1000AA, CON CAPACIDAD
NOMI DE 1 BTUM

3.00

4.00

$0.00

8.00

UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA TRANE, MODELO 4TVADO3BB1000AA, CON CAPACIDAD
NOMINAL DE 36 000 BTUMH

2.00

4.00

$0.00

9.00

UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA TRANE, MODELO 4TVA0030B1000AA, CON CAPACIDAD

2.00

4.00

$0.00

[\ L DF 30000 BTUWH

10.00

UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA TRANE, MODELO 4TVA0024B10004A, CON CAPACIDAD

4.00

4.00

$0.00

NO Al 24.000 3

UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA TRANE, MODELO ATVDO01281000AA, CON CAPACIDAD

11.00
NOMINAL DF 12.000 BTLIH
ACTIVIDADES A REALIZAR i
* TOMAR DATOS OPERACIONALES DE TEMPERATURA, VOLTAJE Y AMPERAJE EN PANEL DE CONTROL
+ VERIFICAR LA ROTACION Y QUE EL ESPACIO ENTRE LAS ASPAS Y LA CUBIERTA DEL VENTILADOR SEA

ANECUANG FlIMINAR VIRRACION Y RUINDO SIFXISTEN

* LIMPIEZA EN CONEXIONES ELECTRICAS.

* LUBRICAR RODAMIENTOS DEL MOTOR DEL VENTILADOR.

* INSPECCIONAR LA UNIDAD POR CORROSION

* AJUSTAR CONEXIONES ELECTRICAS

: PRENDER ¥ APAGAR SET POINT PARA VERIFICAR SU CORRECT A OPERACION

* LIMPIEZA DE FILTROS
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACION
REVISION ¥ SUSTITUCION DE FILTROS DESECHABLES INSTALADOS EN LA UNIDAD FAN COIL.
INSPEGCION VISUAL DE LA OPERACION DEL MOTOR Y TURBINA DE LA UNIDAD.
REVISION DE LAS VALVULOS DE 2 A 3 VIAS, DE COMPUERTA /O MARIPOSA EN EL SERPENTIN DE
1 A LINIDAD FAN COII
TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACION DE TEMPERATURAS DE AGUA DE
FNTRADA Y SAI DA FNFI SERPENTIN DFI FAN COIl REGISTRANDO DATOS FN RITACORA
REVISION DEL CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL MOTOR DE LA UNIDAD FAN
ol
REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO DE LA UNIDAD FAN COIL, INCLUYENDO
INTERRIUPTOR NF SFRVICIO CONTACTORFS Y RFI FVANORES FN CASD DE EXISTIR y
LIMPIEZA GEMERAL EXTERIOR DE LA UNIDAD FAN COIL, EVITANDO EL USO DE PRODUCTOS ACIDOS
REVISION VISUAL Y REPARACION DE SOPORTERIA DE LAS TUBERIAS DE AGUA SUMINSTRADA A LA
LINIDAD FAN COIl
NIVELACION Y AJUSTE DE LOS MOTORES, FLECHA Y BALEROS DE LA UNIDAD FAN COIL
REVISION, ENCINTADO ¥ REACOMODO DEL CABLEADO DE LA ALIMENTACION ELECTRICA DE LA

LINIDAD FAN COH

1.00

4.00

$0.00

N

N
~

N,
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PROYECTO:

poMICILID:

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADMINISTRACION REGIONAL
ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

IDE4

CJPF 2025

1)- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAD, GLORIETA SANTA FE # 5, COLONIA YERBABUENA, C.P. 36251, GUANAJUATO, GIO.

IM-AR-GTD-312-2024 LA SUSTITUYE IM-AR-GT0-715-025

ADL-AR-GT0-439-2025

2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAIUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE# 7, COLONIA YERBABUENA, CF. 36250, GUANAIUATO, GTO.

FECHA: 24 DE MARZO DEL 2025

No. CONSECUTIVO

[elelellels]

DESCRIPCION

REVISION, ENCINTADO DEL CABLEADO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, SEONSORES DE
TEMPERATIHRA Y | O MOTORFS DF | A THRRBINA FN [ A LINIDAD FAN COI

LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LA UNIDAD FAN COIL, EVITANDO PRODUCTOS ACIDOS.
LIMPIEZA FROFUNDA DE LOS SERPENTINES, APLICANDO LIMPIADOR Y AGUA A BAJA PRESION.
LIMPIEZA DE FILTROS PERMANENTES (METALICOS) EN LA UNIDAD FAM COIL

REVISAR Y LIMPIAR OBSTRUCCIONES EN EL DEPOSITO PARA AGUA Y DESAGUE DE LA CHAROLA DE
CONDFNSADOS PARA | 0S SFRPENTINFS LITIHIZANDO AGLHIA ¥ AIRF A RA.IA PRESION
-INSPECCION VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEOS Y OXIDO EN CONEXIONES, VALVULAS Y
THRFRIAS DF AGLIA FN FI SFRPFNTIN Y CHAROI A DF CONNENSANOS FN | A UNIDAD FAN & GO
LIMPIEZA GENERAL DE REJILLAS Y DIFUSORES QUE SUMINISTRAN Y RETORNAN EL AIRE EN EL
ESPACIO ACONDICIONANO

CANTIDAD

NUM. DE
SERVICIOS

P.U. DEL SERVICIO

IMPORTE

12.00

EQUIPOS MINI SPLIT TIPO CASETE MARCA TRANE DE 24,000 BTUh (INCLUYE EVAPORADORA Y
CONDENSADORAY

© 4.00

4.00

$0.00

13.00

EQUIPOS MINI SPLIT TIPO CASSETTE MARCA TRANE DE 18,000 BTU/h (INCLUYE EVAPORADORA Y
CONDENSADORA)

2.00

4.00

$0.00

14.00

EQUIPOS MINI SPLIT TIPO CASSETTE MARCA TRANE DE 36,000 BTUh (INCLUYE EVAPORADORA Y
CONDENSADORAY

2.00

4.00

$0.00

15.00

EQUIPOS MINI SPLIT TIPO CASSETTE MARCA TRANE DE 9,000 BTUh (INCLUYE EVAPORADORA Y
CONDENSADORA)Y

1.00

4.00

$0.00

16.00

EQUIPOS MINI SPLIT TIPO PISO - TECHO MARCA TRANE DE 58,000 BTU/h (INCLUYE EVAPORADORA Y
CONDENSADORA)

1.00

4.00

$0.00

17.00

EQUIPOS MINI SPLIT TIPO MURO MARCA TRANE DE 1,500 BTUh (INCLUYE EVAPORADORA Y
CONDENSANDORA)

1.00

4.00

$0.00

18.00

EQUIPOS MINI SPLIT TIPO MURO MARCA TRANE DE 2,000 BTUh (INCLUYE EVAPORADORA Y
CONDENSAD 1]

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. REVISAR TUBERIA, QUE TENGA SU AISLAMIENTO TERMICO Y REPARAR O SUSTITUIR LOS TRAMOS
FNMAI FSTADO
2. REALIZAR LIMPIEZA AL INTERUPTOR PRINCIPAL Y TABLERQ DE CONTROL, APRETAR CONEXIONES,
FNGRASAR CON GRASA NIFI FCTRICA | AS PARTE MOVII FS YPARTES FI FEGTRICAS
3. REVISAR SOPORTES DE TUBERIA DEL REFRIGERANTE Y ALIMENTACIONES ELECTRICAS, CAMBIAR
108 OLIF SF FNCUFNTRFN FN MAI FSTARO
4. REVISAR EN EL EVAPORADCR LA TURBINA, FLECHA, CHUMACERAS, CAMBIAR SI ES NECESARIO,
FLIMINAR RUIDOS ¥ VIBRACIONFS
5 REVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR
6. REALIZAR LIMPIEZA, Y CAMBIAR UNA VEZ AL ANO LOS FILTROS DE AIRE DESECHABLES.
7 REVISAR Y CORREGIR FUGAS DE AGUA Y CONDENSADOS
8. REVISAR Y CORREGIR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE Y COMPLETAR CARGA DEL MISMO.
9. ETIQUETADO PARA IDENTIFICACION DE CADA UNOC DE LOS ELEMENTOS DE LOS EQUIFOS,
RELACIONANDO A QUE AREA DA SERVICIO (CONDENSADORA, EVAPORADORA, INTERRUPTORES
TERMOMAGNETICOS DEL TABLERO QUE LOS ALIMENTA Y EL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD) (ESTA
ACTMVINAN QF DEAI I7ZARA LIMNA VET Al ARIOY
INSPECCION MECANICA
10.- TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACION, DE: TEMPERATURAS DE AIRE EN LA
FNTRADA Y SAI DA DFI FVAPORANDOR REGISTRANNO FN RITACORA NE OPERAGION
11.- REVISION VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERIMETRO DE LA UNIDAD
FVAPORANNDRA CONDFNSADORA Y EN | A TRAYFCTORIA DRI CIRCLUITO DF RFFRIGERAGION DEIL
12.- INSPECCION VISUAL PARA IDENTIFICAR FUGAS EN EL EVAPORADO, LAS COMEXIONES Y
TRAYFCTORIA DF | A TURFRIA PARA DRENA.IF DE CONRENSADOS
13-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACION
14.- INSPECCION VISUAL DE LA OPERACION DE LOS MOTORES Y ASPAS DE VENTILACION EN EL
CONDFNSADOR Y 1A TUIRRINA FN FI FVAPORANOR
15.- REVISION DE MOTORES Y ASPAS DE VENTILACION EN EL CONDENSADOR
INSPECCION ELECTRICA
16.- TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA EL EVAPORADOR Y
CONDENSADOR, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITACORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARANDOLOS
CONINS NATASNF PILACA NF 1OS EOLIPNS MENCIONANNOS
17.- REVISION Y APRIETE DE LA TORNILLERIA EN LOS BORNES DE CONEXION DE LA ACOMETIDA
FI FCTRICA NFEIL MINISPIIT
INSPECCION DEL CONTROL
18.- REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIPO.
19.- REVISION DE LA TARJETA ELECTRONICA Y DEL CABLEADO DE LOS SENSORES DE PRESION Y
TEMPERATLIRA NFI FYAPORADOR Y CONMFNSANOR
20.- REVISION FISICA DE LA OPERACION CON LA SENAL DEL CONTROL REMOTO O TERMOSTATO SI
APIICA PARA VFRIFICAR | AS FLINCIONFS BASICAS NFI FVAPORANOR

- LIMPIEZAS GENERALES
21.- LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DE LA UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR), CON AGUA A BAJA
PRFSION
22.- LIMPIEZA DE FILTROS EN EL EVAPORADOR.
INSPECCION MECANICA
23- REVISAR QUE SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES EL NEOPRENO (ANTIVIBRATORIO).

1.00

4.00

$0.00

19.00

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION MARCA STULZ TIPO CCU181A, B72452, DE 10 TON.
(NCILUYE CONDENSADORA Y EVAPORADORAY

2.00

4.00

$0.00

" LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE LAVABLES DE RETORNO

' TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACION DE TEMPERATURAS DE AIRE EN LA ENTRADA
Y SALIDA DFI FYAPORANOR

' REVISION VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERIMETRQ DE LA UNIDAD EVAPORADORA Y
CONDENSADORA, EN LA TRAYECTORIA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACION DE LA UNIDAD.

* INSPECCION VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEQS EN EL EVAPORADOCR, LAS CONEXIONES Y
TRAYFCTORIA NF | A THRFRIA PARA NRENAIF DE CONDFNSADNOS
* REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACION

* REVISION DEL HUMIDIFICADOR




ADE 4

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADMINISTRACIGN REGIONAL
ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATO, GTC

CATALOGO DE CONCEPTOS

CIPE 2026

FAGYECTO!

IM-AR-GTD-312-2014 LA SUSTITUYE IM -AR-GTQ-715-025

13- CARRETERA CUATRO CARRILES GUARAIVATO~ SILAC, GLORIETA SANTA FER 5, COLONIA YERBABUENA, C.F. 35251, GUANA) UATO, BT,
ADL-AR-GTO-433-2025

DOMICIKIC:
FECHA: 24 DE MARZD DEL 2023

7),- CARREIERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO -~ SILAC, GLORIETA SANTA FER 7. COMOHIA YERBABUENA, CF. 36250, GUANAIUATO, GTO:

HOM.DE
SERVCIOS

PLU. DFL SERMCIO IMPORTE

No. CONSECUTIVO caniag DESCRIPGIIN CANTIDAD
* REVISION DE CHAROLA DE CONDENSADOS

* REVISAR PRESIONES DE OPERACION DEL REFRIGERANTE

* INSPECGION DE PRESIONES Y TEMPERATURAS DEL REFRIGERANTE Y PONER A NIVEL

+ GHEGAR CONDIGION ¥ NIVEL DEL REFRIGERANTE ¥ PONER A NIVEL

+ REVISAR LAS CHARCLAS DE DRENE DE LA UNIDAD ¥ LA TURERIA DE CONDENSADOS PARA ASEGURAR

CkIF NO EXISTAN DBSTRUCCIONES
1 IMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL CON UN SOLVENTE SEGURO

+ VERIFICAR EL CORRECTO CONSUMO DE AMPERAJE DE MOTORES TANTO DEL CONDENSADOR COMO

NEL FYAPORAROR
| IMPIEZA DE LOS SERPENTINES DEL CONDENSADOR PARA COMPROBAR QUE NO HAY BASURA

+ HAGER ROTAR MANUALMENTE LOS VENTILADQRES DEL CONDENSADOR PARA ASEGURAR SU LIBRE
MOVIMIENTO

* REVISAR LAS BANDAS DEL VENTILADOR DE SUMINISTRO

+ YERIFICAR GONDICIONES DE CONTACTORES Y MODULOS DEL PANEL DE CONTROL

L VERIFICAR GUE TODAS LAS CONEXIONES DE TERMINALES DE CABLES ESTEN FIRMEMENTE

APRFTADAS
+ INSPECION EN FORMA GENERAL DE LA UNIDAD EN BUSCA DE CONDICIONES INUSUALES,

* TOMAR LECTURAS DE YOLTAJE Y AMPERAJE GON EL QUE OPERA LA UNIDAD, INCLUYENDO
COMPRESORES. MITTORES. RESISTENCIARY HUMINIFICADORES

* REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DE COMNTROL DE LAS UNIDACES DE PRECISION.

» REVISION OF LA TARJETA ELECTRONICA Y DEL CABLEADO DE LOS SENSORES DE PRESIGN,
TEMPERATUIRA. HUMETAD DEI FYARORANDOR Y CONNDENSADOR

' LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DEL EYAPORADOR EM EL SISTEMA NE PRECISION, GON PARO O
ESTOPA SECA Y SOP|FTEADG CON AIRE GOMPRIMING EN SER-PENTINES ¥ ELTROS

20,00 [ WMANTENIMENTG PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO A EXTRACTORES INDIVIDUALES DE EMPOTRAR EN PLAFON 14.00 00 1 . - ) $0.00
: LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO B .

REVISION Y/0 CORREGCION DE ELEMENTOS DE FIJACION
JREVISION Y/O CORRECCION DE CONEXIONES ELECTRICAS
“TOMA DE PARAMETROS DE OPERAGION

SUBTOTAL 20,00
VAL $0.00
TOTAL $0.00

pa



